
２.研究発表・講演、文献、特許等の状況 
２．１ 研究発表・講演 
[1] 大森智貴、辻隆男、大山力、上村敏：“SVC の無効電力制御量推定に基づく電圧制御機器

高効率運用方式”、電気学会電力技術電力系統技術合同研究会、PE-16-076、 PSE-16-096 
[2]  Yuting Dou, Takao Tsuji, Tsutomu Oyama, Satoshi Uemura: "Contingency Analysis of 
STATCOM for Voltage Regulation with Dead Band in Distribution Systems"、 電気学会電力技術

電力系統技術合同研究会、 PE-16-073、 PSE-16-093 (2016) 
[3] 辻隆男、角川遼河：“太陽光発電を含む配電系統における自端制御に基づいた SVC 導入に

よる電圧変動抑制の評価”、平成 31 年電気学会全国大会、 6-221 (2019)  
[4] 辻隆男、齋藤優：“単独運転検出機能によるフリッカ現象の SVC を用いた補償制御の実験

検討”、 平成 31 年電気学会全国大会、 6-364 (2019) 
[5]   Ryoga Kadokawa, Takao Tsuji: "A Novel Method for LDC Parameter Tuning of SVR 
Considering SVC and UPFC Based on Autonomous Control in Distribution System with 
Photovoltaics", Proc. on the International Council on Electrical Engineering 2019 (2019) 
[6] 森脇滉、上村敏：“ 模擬グリッドにおける配電系統圧制御機器の実証検証-電圧フリッカ補

償に関する評価-”、 令和元年電気学会電力・エネルギー部門大会(2019) 
 
２．２ 文献 
 該当なし 
 
２．３ 特許等 
 該当なし 
 
２．４ その他の公表（プレス発表等） 
 該当なし 
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付録（１）定常解析結果データ（詳細） 

 

定常電圧解析の各パターンにおける評価指標のまとめ 

〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-SVR 

 

 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 418 -



〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中，TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-TVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-TVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVC-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVC-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-TVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-TVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVC-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVC-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR-SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 

 

 

  

- 463 -



〇C2 系統，PV 力率 1.0，分散配置，TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，分散配置，SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，分散配置，TVR 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，分散配置，SVC 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-SVR LDC パラメータ更新無 

 

(a)30 分移動平均値 

 

 

(b)10 秒値 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

         

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  
(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

         

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 

 

 

 

 

- 473 -



〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          
(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  
(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

         
(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D22 系統，PV 力率 0.95，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  
(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

         
(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D21 系統，PV 力率 1.0，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇D21 系統，PV 力率 0.95，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇C2 系統，PV 力率 1.0，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 
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〇C2 系統，PV 力率 0.95，分散配置（PV 導入量増加に伴う各評価指標の変化） 

 

  

(a)逸脱量（30 分移動平均値）       (b)逸脱量（10 秒値） 

 

  

(c)逸脱時間（30 分移動平均値）      (d)逸脱時間（10 秒値） 

 

          

(e)タップ動作回数             （凡例） 

 

 

 

 

- 481 -



 

付録２．定常電圧解析の各パターンにおける時系列波形のまとめ 

 

各配電系統モデルでの電圧の時系列波形の凡例 

 

○D22 

 
 

○D21 

 
 

○C2 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

 

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

(c)PV 20%               (d)PV 30% 
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(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-CVC 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 
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(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 488 -



〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 
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(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 491 -



〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR-TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 
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(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 
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〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR-SVC 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 
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(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 496 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 
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(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 
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(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 500 -



〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 
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(c)PV 20%               (d)PV 30% 
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(e)PV 40%               (f)PV 50% 
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(g)PV 60%               (h)PV 70% 
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(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 505 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 506 -



〇D22 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC-SVC 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 507 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 508 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 509 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 510 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 511 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 512 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 513 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 514 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 515 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 516 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 517 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 518 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 519 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 520 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 521 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR-TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 522 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 523 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 524 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR-SVC 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 525 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 526 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 527 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 528 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 529 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 530 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 531 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 532 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 533 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 534 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 535 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 536 -



〇D22 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC-SVC 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 537 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 538 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 539 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 540 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 541 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 542 -



〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 543 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 544 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 545 -



〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 546 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 547 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 548 -



〇D21 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR-SVC 

（上：電圧分布，中：タップ位置，下：SVC の無効電力） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 549 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 550 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 551 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 552 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 553 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 554 -



〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 555 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 556 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 557 -



〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 558 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 559 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 560 -



〇D21 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR-SVC 

（上：電圧分布，中：タップ位置，下：SVC の無効電力） 

  

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 561 -



  

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 562 -



  

  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 563 -



  

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 564 -



  

  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 565 -



 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 566 -



〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 567 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 568 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 569 -



〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

- 570 -



  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

  

- 571 -



〇C2 系統，PV 力率 1.0，末端集中，SVC 

（上：電圧分布，下：SVC の無効電力） 

  

   

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

   

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 572 -



  

   

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

    

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 573 -



  

   

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 574 -



〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中，SVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

 

  

   

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

 

- 575 -



  

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

 

  

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

 

 

 

- 576 -



  

  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

- 577 -



〇C2 系統，PV 力率 0.95，末端集中，TVR 

（上：電圧分布，下：タップ位置） 

  

(a)PV 0%               (b)PV 10% 

  

(c)PV 20%               (d)PV 30% 

  

(e)PV 40%               (f)PV 50% 

  

(g)PV 60%               (h)PV 70% 

- 578 -



  

(i)PV 80%               (j)PV 90% 

 

(k)PV 100% 

 

 

 

  

- 579 -




